
2019年第3季度安全评价项目信息表
	项目名称
	济南市莱芜区中奥加油站

	项目简介
	设有储油罐3只，均埋地敷设，其中30m³汽油罐1只，30m³柴油罐2只，油罐总容量60m3（柴油折半），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）第3.0.9条之规定，满足V≤90m3，该站为三级加油站设置。加油站现有电脑控制的双枪柴油加油机1台，单枪单油品加油机3台（2台汽油加油机，1台柴油加油机）。

	评价人员
	姓  名
	备注

	项目负责人
	                    刘云红
	

	项目组成员
	李琳
	

	
	王静
	

	
	刘振忠
	

	
	崔强
	

	
	
	

	
	
	

	报告编制人
	刘云红
	

	报告审核人
	吕德峰
	

	过程控制负责人
	刘彩霞
	

	技术负责人
	王敏
	

	技术专家
或有关技术人员
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	到现场开展安全评价工作情况
	时  间
	到现场主要人员
	主要任务

	
	5.18-5.19
	刘云红  李琳
	初访

	
	5.19-5.20
	刘云红 刘彩霞
	现场考察

	
	5.21-5.22
	刘云红 刘振忠
	    现场检查

	
	5.27-5.28
	刘云红 刘振忠
	现场核查

	安全评价报告提交时间：2019.7.1

	有必要公开的其它内容：


2019年度安全评价机构事故隐患排查统计分析报表

单位 ：济南市莱芜区中奥加油站
行业：危险化学品企业
	      数量
隐患分类
	一般事故隐患数量（项）
	重大事故隐患数量（项）
	整改措施建议数量（条）

	安全管理
	
	
	

	厂区作业环境
	
	
	

	总图布置
	
	
	

	工艺技术
	1
	
	1

	设备
	1
	
	1

	仪表自控
	2
	
	2

	电气
	
	
	

	公用工程系统
	
	
	

	生产辅助系统
	
	
	

	建（构）筑物
	
	
	

	消防（气放）设施
	
	
	

	职业卫生
	
	
	

	安全防护设施
	
	
	

	其他
	
	
	

	合计
	4
	
	4

	存在问题
	1、 
加油机底部与油气回收立管的连接处，旁通短管未设丝堵。

2、 营业室未设置事故照明。

3、 加油作业区内的电缆沟未充沙填实。

4、加油站未设置紧急切断系统。

	对隐患产生的原因进行深入的分析
	（可另附页）


	对本行业安全生产工作的建议
	（可另附页）


	典型案例说明与分析（没有相关情况的可不填）
	（可另附页）
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济南市莱芜区中奥加油站现场照片

2019年第3季度安全评价项目信息表
项目编号：
	项目名称
	中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司红石公园加油站

	项目简介
	设有储油罐5只，均埋地敷设，其中30m³汽油罐4只，30m³柴油罐1只，油罐总容量135m3（柴油折半），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）第3.0.9条之规定，满足90m3<V≤150m3，该站为二级加油站设置。加油站现有电脑控制的双油品四枪加油机3台，双枪双油品加油机1台。

	评价人员
	姓  名
	备注

	项目负责人
	                    刘云红
	

	项目组成员
	刘彩霞
	

	
	王静
	

	
	刘振忠
	

	
	崔强
	

	
	
	

	
	
	

	报告编制人
	刘云红
	

	报告审核人
	吕德峰
	

	过程控制负责人
	刘彩霞
	

	技术负责人
	王敏
	

	技术专家
或有关技术人员
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	到现场开展安全评价工作情况
	时  间
	到现场主要人员
	主要任务

	
	9.10-9.11
	刘云红 刘振忠
	初访

	
	9.11-9.12
	刘云红 刘彩霞
	现场考察

	
	9.14-9.15
	刘云红  崔强
	现场检查

	
	9.17-9.18
	刘云红  崔强
	现场核查

	安全评价报告提交时间：2019.9.21

	有必要公开的其它内容：


2019年度安全评价机构事故隐患排查统计分析报表

单位 ：中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司红石公园加油站

行业：危险化学品企业
	      数量
隐患分类
	一般事故隐患数量（项）
	重大事故隐患数量（项）
	整改措施建议数量（条）

	安全管理
	1
	
	1

	厂区作业环境
	
	
	

	总图布置
	
	
	

	工艺技术
	
	
	

	设备
	
	
	

	仪表自控
	
	
	

	电气
	
	
	

	公用工程系统
	
	
	

	生产辅助系统
	
	
	

	建（构）筑物
	
	
	

	消防（气放）设施
	
	
	

	职业卫生
	
	
	

	安全防护设施
	
	
	


	其他
	
	
	

	合计
	1
	
	1

	存在问题
	防雷检测报告油罐检测内容不全。

	对隐患产生的原因进行深入的分析
	（可另附页）


	对本行业安全生产工作的建议
	（可另附页）


	典型案例说明与分析（没有相关情况的可不填）
	（可另附页）
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中国石油天然气股份有限公司

山东莱芜销售分公司红石公园加油站现场照片

2019年第3季度安全评价项目信息表
项目编号：
	项目名称
	中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司胜利路南端加油站

	项目简介
	设有储油罐4只，均埋地敷设，其中30m³汽油罐2只，30m³柴油罐2只，油罐总容量90m3（柴油折半），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）第3.0.9条之规定，满足V≤90m3，该站为三级加油站设置。加油站现有电脑控制的双油品四枪加油机3台，双枪双油品加油机1台。

	评价人员
	姓  名
	备注

	项目负责人
	                    刘云红
	

	项目组成员
	刘彩霞
	

	
	王静
	

	
	刘振忠
	

	
	崔强
	

	
	
	

	
	
	

	报告编制人
	刘云红
	

	报告审核人
	吕德峰
	

	过程控制负责人
	刘彩霞
	

	技术负责人
	王敏
	

	技术专家
或有关技术人员
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	到现场开展安全评价工作情况
	时  间
	到现场主要人员
	主要任务

	
	9.10-9.11
	刘云红 刘振忠
	初访

	
	9.11-9.12
	刘云红 刘彩霞
	现场考察

	
	9.14-9.15
	刘云红  崔强
	现场检查

	安全评价报告提交时间：2019.9.21

	有必要公开的其它内容：
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中国石油天然气股份有限公司

山东莱芜销售分公司胜利路南端加油站现场照片

2019年安全评价项目信息表
项目编号：
	项目名称
	中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司方下镇加油站

	项目简介
	中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司方下镇加油站主要经营汽油、柴油，是成品油批发零售经营的加油站，该加油站现有职工4人，其中站长1人，安全管理员1人，站长及安全管理员均参加了安全培训，并取得安全合格证书。

该加油站2019年进行了双层油罐及双层管道改造，现共设埋地储油罐4只，其中30m3汽油储油罐2只，30m3柴油储油罐2只，油罐总容量90m3（柴油折半），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）第3.0.9条之规定，满足V≤90m3，为三级加油站设置。加油站共有电脑控制的加油机4台，其中双枪单油品汽油加油机1台，双枪双油品汽柴加油机3台。

	评价人员
	姓  名
	备注

	项目负责人
	刘彩霞
	

	项目组成员
	刘云红
	

	
	刘振忠
	

	
	崔强
	

	
	王静
	

	
	
	

	
	
	

	报告编制人
	刘彩霞
	

	报告审核人
	李琳
	

	过程控制负责人
	刘彩霞
	

	技术负责人
	王敏
	

	技术专家
或有关技术人员
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	到现场开展安全评价工作情况
	时  间
	到现场主要人员
	主要任务

	
	2019.9.10
	刘彩霞  刘云红
	初访

	
	2019.9.13
	刘彩霞  刘云红
	现场考察

	
	 2019.9.14
	刘彩霞 王静
	    现场检查

	
	2019.9.18
	            刘彩霞 王静
	    现场核查

	安全评价报告提交时间：2019.9.21

	有必要公开的其它内容：


危险化学品企业、地下矿山项目的隐患统计（只填写数量，问题，一般隐患及重大隐患按省局文件鲁安监发[2006]84号文进行判断）

2019年度安全评价机构事故隐患排查统计分析报表
单位 ：中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司方下镇加油站 

行业：危险化学品企业
	      数量
隐患分类
	一般事故隐患数量（项）
	重大事故隐患数量（项）
	整改措施建议数量（条）

	安全管理
	
	
	

	厂区作业环境
	
	
	

	总图布置
	
	
	

	工艺技术
	
	
	

	设备
	
	
	

	仪表自控
	
	
	

	电气
	
	
	

	公用工程系统
	
	
	

	生产辅助系统
	
	
	

	建（构）筑物
	
	
	

	消防（气放）设施
	
	
	

	职业卫生
	
	
	

	安全防护设施
	
	
	

	其他
	1
	
	1

	合计
	1
	
	1

	存在问题
	92#汽油罐液位远传线穿管采用胶皮软管。

	对隐患产生的原因进行深入的分析
	（可另附页）

	对本行业安全生产工作的建议
	（可另附页）

	典型案例说明与分析（没有相关情况的可不填）
	（可另附页）



照片：
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2019年安全评价项目信息表
项目编号：
	项目名称
	中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司嘶马河加油站

	项目简介
	中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司嘶马河加油站主要经营汽油、柴油，是成品油批发零售经营的加油站(以下均称加油站)。该加油站现有职工4人，其中站长1人，安全管理员1人，站长及安全管理员均参加了安全培训，并取得安全合格证书。

该加油站2019年进行了双层油罐及双层管道改造，现共设埋地储油罐3只，其中30m3汽油储油罐2只，30m3柴油储油罐1只，油罐总容量75m3（柴油折半），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）第3.0.9条之规定，满足V≤90m3，为三级加油站设置。加油站共有电脑控制的加油机3台，其中四枪双油品汽柴油加油机2台（靠近站房1台柴油加油枪已停用），四枪单油品柴加油机1台。

	评价人员
	姓  名
	备注

	项目负责人
	                    刘彩霞
	

	项目组成员
	刘云红
	

	
	刘振忠
	

	
	崔强
	

	
	王静
	

	
	
	

	
	
	

	报告编制人
	刘彩霞
	

	报告审核人
	李琳
	

	过程控制负责人
	刘彩霞
	

	技术负责人
	王敏
	

	技术专家
或有关技术人员
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	到现场开展安全评价工作情况
	时  间
	到现场主要人员
	主要任务

	
	2019.9.10
	刘彩霞 刘云红
	初访

	
	2019.9.13
	刘彩霞 刘云红
	现场考察

	
	 2019.9.14
	刘彩霞 王静
	    现场检查

	
	2019.9.18
	            刘彩霞 王静
	    现场核查

	安全评价报告提交时间：2019.9.21

	有必要公开的其它内容：


危险化学品企业、地下矿山项目的隐患统计（只填写数量，问题，一般隐患及重大隐患按省局文件鲁安监发[2006]84号文进行判断）

2019年度安全评价机构事故隐患排查统计分析报表
单位 ：中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司嘶马河加油站 

行业：危险化学品企业
	      数量
隐患分类
	一般事故隐患数量（项）
	重大事故隐患数量（项）
	整改措施建议数量（条）

	安全管理
	
	
	

	厂区作业环境
	
	
	

	总图布置
	
	
	

	工艺技术
	
	
	

	设备
	
	
	

	仪表自控
	
	
	

	电气
	
	
	

	公用工程系统
	
	
	

	生产辅助系统
	
	
	

	建（构）筑物
	
	
	

	消防（气放）设施
	
	
	

	职业卫生
	
	
	

	安全防护设施
	
	
	

	其他
	1
	
	1

	合计
	1
	
	1

	存在问题
	加油机内电气线路穿线管处封堵不全。

	对隐患产生的原因进行深入的分析
	（可另附页）

	对本行业安全生产工作的建议
	（可另附页）

	典型案例说明与分析（没有相关情况的可不填）
	（可另附页）



照片：
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2019年安全评价项目信息表
项目编号：
	项目名称
	中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司龙潭东大街加油站

	项目简介
	中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司龙潭东大街加油站主要经营汽油、柴油，该加油站现有职工7人，其中站长1人，安全员1人。该加油站站长及安全员均参加了安全培训，取得安全合格证。该加油站2018年进行了双层罐改造，现共设埋地储油罐5只，汽油罐3只，柴油罐2只，容积均为30m3。油罐总容量120m3,为二级加油站设置。加油站共有电脑控制的加油机4台，其中靠近站房两台为汽油自助加油机，南侧两台为汽、柴双油品加油机。

	评价人员
	姓  名
	备注

	项目负责人
	吕德峰
	

	项目组成员
	刘彩霞
	

	
	刘振忠
	

	
	李琳
	

	
	刘云红
	

	
	
	

	
	
	

	报告编制人
	吕德峰
	

	报告审核人
	王静
	

	过程控制负责人
	刘彩霞
	

	技术负责人
	王敏
	

	技术专家
或有关技术人员
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	到现场开展安全评价工作情况
	时  间
	到现场主要人员
	主要任务

	
	2019..9.10
	吕德峰 李琳 
	初访

	
	2019.9.12
	吕德峰 刘云红
	现场考察

	
	2019.9.14
	吕德峰 李琳
	现场检查

	
	
	
	

	安全评价报告提交时间：2019.9.21

	有必要公开的其它内容：


危险化学品企业、地下矿山项目的隐患统计（只填写数量，问题，一般隐患及重大隐患按省局文件鲁安监发[2006]84号文进行判断）
2019年度安全评价机构事故隐患排查统计分析报表

单位 ：中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司龙潭东大街加油站
行业：危险化学品企业
	      数量
隐患分类
	一般事故隐患数量（项）
	重大事故隐患数量（项）
	整改措施建议数量（条）

	安全管理
	
	
	

	厂区作业环境
	
	
	

	总图布置
	
	
	

	工艺技术
	
	
	

	设备
	
	
	

	仪表自控
	
	
	

	电气
	
	
	

	公用工程系统
	        
	
	

	生产辅助系统
	
	
	

	建（构）筑物
	
	
	

	消防（气放）设施
	
	
	

	职业卫生
	
	
	

	安全防护设施
	
	
	

	其他
	
	
	

	合计
	0
	
	0

	存在问题
	无

	对隐患产生的原因进行深入的分析
	（可另附页）


	对本行业安全生产工作的建议
	（可另附页）


	典型案例说明与分析（没有相关情况的可不填）
	（可另附页）
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2019年安全评价项目信息表
项目编号：
	项目名称
	济南市钢城区乐达加油站

	项目简介
	济南市钢城区乐达加油站原名为莱芜市钢城区唐家宅加油站，主要经营汽油、柴油。该加油站现有职工3人，其中站长1人，安全员1人。加油站2017年进行了双层罐改造，现共设埋地储油罐3只，汽油罐2只，柴油罐1只，容积均为30m3,为三级加油站设置。加油站共有电脑控制的单枪单油品加油机3台，其中两台汽油加油机，1台柴油加油机。

	评价人员
	姓  名
	备注

	项目负责人
	吕德峰
	

	项目组成员
	刘彩霞
	

	
	刘振忠
	

	
	李琳
	

	
	刘云红
	

	
	
	

	
	
	

	报告编制人
	吕德峰
	

	报告审核人
	王静
	

	过程控制负责人
	刘彩霞
	

	技术负责人
	王敏
	

	技术专家
或有关技术人员
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	到现场开展安全评价工作情况
	时  间
	到现场主要人员
	主要任务

	
	2019.7.26
	吕德峰 李琳 
	初访

	
	2019.7.30
	吕德峰 刘云红
	现场考察

	
	2019.8.5
	吕德峰 李琳
	现场检查

	
	2019.9.21
	吕德峰 李琳
	现场核查

	安全评价报告提交时间：2019.9.25

	有必要公开的其它内容：


危险化学品企业、地下矿山项目的隐患统计（只填写数量，问题，一般隐患及重大隐患按省局文件鲁安监发[2006]84号文进行判断）
2019年度安全评价机构事故隐患排查统计分析报表

单位 ：济南市钢城区乐达加油站
行业：危险化学品企业
	      数量
隐患分类
	一般事故隐患数量（项）
	重大事故隐患数量（项）
	整改措施建议数量（条）

	安全管理
	2
	
	

	厂区作业环境
	
	
	

	总图布置
	2
	
	

	工艺技术
	
	
	

	设备
	1
	
	

	仪表自控
	1
	
	

	电气
	
	
	

	公用工程系统
	        
	
	

	生产辅助系统
	
	
	

	建（构）筑物
	
	
	

	消防（气放）设施
	
	
	

	职业卫生
	
	
	

	安全防护设施
	
	
	

	其他
	
	
	

	合计
	6
	
	0

	存在问题
	1、 加油区未设置安全警示标志，罐区安全警示标志不清晰。

2、 汽油罐与西侧民房（自住）的距离不符合规范要求。

3、 站内设非站房所属的便利店，与加油机的距离不满足站外“三类保护物”的要求。

4、 油气回收接口未设标识.

5、 油罐车卸车时用的静电接地报警仪不能正常工作。

6、 值班室内未设置加油机紧急切断开关。

	对隐患产生的原因进行深入的分析
	（可另附页）


	对本行业安全生产工作的建议
	（可另附页）


	典型案例说明与分析（没有相关情况的可不填）
	（可另附页）
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2019年安全评价项目信息表
项目编号：
	项目名称
	莱芜市莱城区利民加油站经营危险化学品

	项目简介
	10m³汽油罐1只，10m³汽油罐1只，油罐总容量15m3（柴油折半），汽油加油机1台，柴油加油机1台。

	评价人员
	姓  名
	备注

	项目负责人
	                     崔  强
	

	项目组成员
	刘彩霞
	

	
	刘振忠
	

	
	李  琳
	

	
	刘云红
	

	
	
	

	
	
	

	报告编制人
	崔  强
	

	报告审核人
	吕德峰
	

	过程控制负责人
	刘彩霞
	

	技术负责人
	王  敏
	

	技术专家
或有关技术人员
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	到现场开展安全评价工作情况
	时  间
	到现场主要人员
	主要任务

	
	2019.7.27
	崔强 刘云红
	初访

	
	2019.8.2
	崔强 刘彩霞
	现场考察

	
	2019.8.6
	崔强 李琳
	    现场检查

	
	2019.9.26
	            崔强 刘振忠
	    现场核查

	安全评价报告提交时间：2019.9.29

	有必要公开的其它内容：


2019年度安全评价机构事故隐患排查统计分析报表
单位 ：莱芜市莱城区利民加油站经营危险化学品
行业：一般化工企业
	      数量
隐患分类
	一般事故隐患数量（项）
	重大事故隐患数量（项）
	整改措施建议数量（条）

	安全管理
	
	
	

	厂区作业环境
	
	
	

	总图布置
	1
	
	1

	工艺技术
	
	
	

	设备
	
	
	

	仪表自控
	
	
	

	电气
	1
	
	1

	公用工程系统
	
	
	

	生产辅助系统
	
	
	

	建（构）筑物
	
	
	

	消防（气放）设施
	
	
	

	职业卫生
	
	
	

	安全防护设施
	
	
	

	其他
	
	
	

	合计
	2
	
	2

	存在问题
	1.站内汽油罐、汽油通气管管口与东侧乡村路路边和汽油加油机、柴油加油机与北侧架空电力线的安全间距不符合要求；

2.罩棚和营业室未设置事故照明。


	对隐患产生的原因进行深入的分析
	（可另附页）


	对本行业安全生产工作的建议
	（可另附页）


	典型案例说明与分析（没有相关情况的可不填）
	（可另附页）
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2019年安全评价项目信息表
项目编号：
	项目名称
	山东泰东环保科技股份有限公司焦化硫膏资源化综合利用项目

	项目简介
	山东泰东环保科技股份有限公司成立于2000年9月30日，原为莱芜钢铁华威工程有限公司，2016年6月7日变更为现名称。生产厂区位于山钢股份莱芜焦化厂西南约100m，西邻双泉路。公司注册资本壹仟贰佰肆拾万元整，法定代表人郭敏。该项目于2016年建成投产，并于2016年12月通过了安全设施竣工验收。

	评价人员
	姓  名
	备注

	项目负责人
	吕德峰
	

	项目组成员
	刘彩霞
	

	
	崔强
	

	
	李琳
	

	
	刘云红
	

	
	
	

	
	
	

	报告编制人
	吕德峰
	

	报告审核人
	王静
	

	过程控制负责人
	刘彩霞
	

	技术负责人
	王敏
	

	技术专家
或有关技术人员
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	到现场开展安全评价工作情况
	时  间
	到现场主要人员
	主要任务

	
	2019.9.18
	吕德峰 李琳 
	初访

	
	2019.9.22
	吕德峰 刘彩霞
	现场考察

	
	2019.9.24
	吕德峰 李琳
	现场检查

	
	2019.10.23
	吕德峰 李琳
	现场核查

	安全评价报告提交时间：2019.10.31

	有必要公开的其它内容：


危险化学品企业、地下矿山项目的隐患统计（只填写数量，问题，一般隐患及重大隐患按省局文件鲁安监发[2006]84号文进行判断）
2019年度安全评价机构事故隐患排查统计分析报表

单位 ：山东泰东环保科技股份有限公司
行业：危险化学品生产企业
	      数量
隐患分类
	一般事故隐患数量（项）
	重大事故隐患数量（项）
	整改措施建议数量（条）

	安全管理
	1
	
	1

	厂区作业环境
	
	
	

	总图布置
	
	
	

	工艺技术
	
	
	

	设备
	3
	
	3

	仪表自控
	
	
	

	电气
	2
	
	2

	公用工程系统
	2
	
	2

	生产辅助系统
	
	
	

	建（构）筑物
	
	
	

	消防（气放）设施
	
	
	

	职业卫生
	
	
	

	安全防护设施
	
	
	

	其他
	
	
	

	合计
	8
	
	8

	存在问题
	1、 导热油炉房外控制箱底部接线口部分未封堵，线路穿管脱落；导热油房内部分控制箱底部接线口未封堵。

2、 导热油房过滤器东侧控制箱未接地；吸收塔区域电机外壳未接地。

3、 煤气管道和蒸汽管道无介质和流向标识。

4、 硫磺回收车间内设备及操作平台腐蚀严重。
5、 车间外设两处洗眼器，但保护半径大于15m。

6、 车间二楼高处操作平台未设踢脚板；三楼加料口周围护栏高度小于1050mm，且车间内部分护栏松动、变形，不牢固。车间内部分操作平台的行走台阶腐蚀严重，不稳固；吸收塔区域一直梯未设护笼。

7、 成品暂存区北侧清液接收池周围未设置有限空间标识和安全警示标志。

8、车间外厂区北侧围墙附近电气线路敷设不规范。

	对隐患产生的原因进行深入的分析
	（可另附页）


	对本行业安全生产工作的建议
	（可另附页）


	典型案例说明与分析（没有相关情况的可不填）
	（可另附页）
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2019年安全评价项目信息表
项目编号：
	项目名称
	山东富之诚钢结构有限公司年产20000吨钢结构构件

	项目简介
	山东富之诚钢结构有限公司年产20000吨钢结构构件项目以外购中厚板、H型钢为原料，通过下料—组立—矫正—组装—焊接—抛丸等生产工艺，生产钢结构件产品，项目劳动定员50人。

	评价人员
	姓  名
	备注

	项目负责人
	                    魏述亮
	

	项目组成员
	崔强
	

	
	李 琳
	

	
	刘振忠
	

	
	刘云红
	

	
	
	

	
	
	

	报告编制人
	魏述亮
	

	报告审核人
	王静
	

	过程控制负责人
	刘云红
	

	技术负责人
	王敏
	

	技术专家
或有关技术人员
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	到现场开展安全评价工作情况
	时  间
	到现场主要人员
	主要任务

	
	 2019.9.17
	魏述亮、崔强
	初访

	
	2019.10.10
	魏述亮、刘振忠
	现场考察

	
	
	
	

	
	
	
	

	安全评价报告提交时间：2019.10.16

	有必要公开的其它内容：
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